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MEGJEGYZÉS:

EZ A TERVDOKUMENTÁCIÓA RÉSZTVEVŐ TERVEZŐK
SZELLEMI TULAJDONA, EZÉRT A MEGBÍZÓ
ÉRDEKKÖRÉN KÍVÜLI FELHASZNÁLÁSA, ILLETVE A
TERVDOKUMENTÁCIÓ MŰSZAKI TARTALMÁTÓL
ELTÉRŐ (TERVEZŐI HOZZÁJÁRULÁS NÉLKÜLI)
KIVITELEZÉS, KIVITELI TERV KÉSZÍTÉSE ELJÁRÁST
VON MAGA UTÁN!
A TERVEZŐK A TERVEZÉS TELJES FOLYAMATÁRA
FENNTARTJÁK JOGUKAT!

A TERV EGYÜTT KEZELENDŐ A VONATKOZÓ ÉPÍTÉSZ,
BELSŐÉPÍTÉSZ, STATIKUS, ÉPÜLETGÉPÉSZ,
VILLAMOS ÉS KERTÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERVEKKEL!

A KIVITELI TERVEK RÉSZLETTERVEI NEM
HELYETTESÍTIK A KIVITELEZŐ ÁLTAL KÉSZÍTENDŐ
MŰHELY- ILLETVE GYÁRTMÁNYTERVEKET!

A BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ- ÉS BÚTOR KONSZIGNÁCIÓ,
ILLETVE A PADLÓ- ÉS FALBURKOLATOK KIALAKÍTÁSA
A BELSŐÉPÍTÉSZETI TERVLAPOKON TALÁLHAÓK!

A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK,
ELTÉRÉS ESETÉN EGYEZTETENDŐK!
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BURKOLATI SZINTKÓTA

SZERKEZETI SZINTKÓTA

BURKOLAT FELSŐ SÍKJA
VASBETON SZERKEZET FELSŐ SÍKJA

VASBETON SZERKEZET VASTAGSÁGA
ÉS A SZERKEZET ALSÓ SÍKJA

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ
(névleges méretmegadással)

LAKATOS SZERKEZETEK
KONSZIGNÁCIÓJA

SZERKEZETI RÉTEGRENDJELÖLÉS

GÉPÉSZETI PADLÓÁTTÖRÉS

GÉPÉSZETI FALÁTTÖRÉS

k.a.s.: +0,75m FALÁTTÖRÉS KIVÁLTÓJÁNAK
ALSÓ SÍKJA

GFA
60/20

EFA
10/20

EPA
10/15

GÉPÉSZETI FÖDÉMÁTTÖRÉS

ELEKTROMOS PADLÓÁTTÖRÉS

ELEKTROMOS FÖDÉMÁTTÖRÉS

MONOLIT VASBETON
TEHERHORDÓ SZERKEZET

KERÁMIA VÁLASZFAL

2 RÉTEGŰ GIPSZKARTON FAL

2 RÉTEGŰ IMPREGNÁLT
GIPSZKARTON FAL

EXPANDÁLT POLISZTIROL HAB
HŐSZIGETELÉS

ÁSVÁNYI SZÁLAS HŐSZIGETELÉS

SZERELŐ ÉS VÉDŐBETON

ZÚZOTT KŐ FELTÖLTÉS / SZIVÁRGÓ RÉTEG

HUMUSZOS FÖLDVISSZATÖLTÉS
KERTÉSZETI TERV SZERINT

TERMETT TALAJ

EXTRUDÁLT POLISZTIROL HAB
HŐSZIGETELÉS

POLIURETÁN (PIR) KEMÉNYHAB
HŐSZIGETELÉS
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Lakáselosztó 575x175 mm

Hőszivattyú + gépészet elosztó

Gyengeáramú fogadó szekrény,
300x400x150 mm

Bútor kialakítása
belsőépítészeti tervek szerint

Bútor kialakítása
belsőépítészeti tervek szerint

LK-05

12/12cm acél zártszelvény pillér,
statika szerint, falvastagság 10 mm

12/12cm acél zártszelvény pillér,
statika szerint, falvastagság 10 mm

12/12cm acél zártszelvény pillér,
statika szerint, falvastagság 10 mm

12/12cm acél zártszelvény pillér,
statika szerint, falvastagság 10 mm

12/12cm acél zártszelvény pillér,
statika szerint, falvastagság 10 mm

Bútor kialakítása
belsőépítészeti tervek szerint

Bútor kialakítása
belsőépítészeti tervek szerint

Bútor kialakítása
belsőépítészeti tervek szerint

Bútor kialakítása
belsőépítészeti tervek szerint

Bútor kialakítása
belsőépítészeti tervek szerint

Szaniterek
belsőépítészeti tervek szerint
Szaniterek
belsőépítészeti tervek szerint

Falburkolat
belsőépítészeti tervek szerint

Falburkolat
belsőépítészeti tervek szerint

Üvegfal
belsőépítészeti tervek szerint

Falburkolat
belsőépítészeti
tervek szerint

Bútor kialakítása
belsőépítészeti tervek szerint

Falburkolat
belsőépítészeti tervek szerint

Falburkolat
belsőépítészeti tervek szerint

Bútor kialakítása
belsőépítészeti tervek szerint

Bútor kialakítása
belsőépítészeti tervek szerint

padló és födémáttörés
statikai tervek szerint

padló és födémáttörés
statikai tervek szerint

padlóáttörés
statikai tervek szerint

födémáttörés
statikai tervek szerint

padló és födémáttörés
statikai tervek szerint

födémáttörés
statikai tervek szerint

padló és födémáttörés
statikai tervek szerint

födémáttörés
statikai tervek szerint

födémáttörés
statikai tervek szerint

Lépcsőkialkítást lásd
É-18 lépcsőterven

födémáttörés
statikai tervek szerint

áthelyezendő tűzcsap

áthelyezett tűzcsap

Ø110 Függőleges csapadékvíz ejtő
bekötés épületgépész tervek szerint

ACO DRAIN Profiline folyóka

állítható magasságú, gépjármű közlekedésre méretezett folyóka
(ACO DRAIN Multiline V150, alacsony profil)
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Rozsdamentes acél,
hőszigetelt égéstermék elvezető
Schiedel KeraStar Ø350

Normál - és geotarifás mérés
60x60x12,5 cm besülyesztés 10 cm
mérők alja 120 cm-n
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15/15

GFA
15/15

GFA
10/10

GFA
Ø50

F04

GARÁZS
burk.: BÉ szerint
37,80 m2

F05

MOSÓK. + GÉPÉSZET
burk.: BÉ szerint
4,14 m2

F06

KRA.
burk.: BÉ szerint
4,14 m2

F10

DOLGOZÓ
burk.: BÉ szerint
16,77 m2

F11

WELLNESS
burk.: BÉ szerint
16,77 m2

F07

KONYHA
burk.: BÉ szerint
87,12 m2

F08

ÉTKEZŐ
burk.: BÉ szerint
87,12 m2F03

MOSDÓ+WC
burk.: BÉ szerint
5,32 m2

F02

GARDRÓB
burk.: BÉ szerint
15,80 m2

F09

NAPPALI
burk.: BÉ szerint
87,12 m2

F01

ELŐTÉR
burk.: BÉ szerint
15,80 m2
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