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PINCE SZINTI ALAPRAJZ
M 1:100

1.  Közlekedő        43,45  m2

2.  Belső közlekedő      8,25  m2

3.  Előtér         1,91  m2

4.  WC         2,02  m2

5.  Ffi  öltöző       9,02  m2

6.  Zuhanyzó        6,08  m2

7.  WC         2,01  m2

8.  Tak.  szertár        1,54  m2

9.  Előtér         1,78  m2

10.  WC         1,98  m2

11.  Női  öltöző       8,75  m2

12.  Zuhanyzó        5,55  m2

13.  Wc         1,84  m2

14.  Gépszeti  helyiség      48,52m2

15.  Tároló         52,49  m2

16.  Teakonyha        32,12  m2

17.   Műhely        49,47  m2

18.  Leporoló        39,49  m2

19.  Zilip  átjáró        4,09  m2

20. Csiszoló, kompozit műhely     34,49 m2

21. Kompozit anyag raktár    23,95 m2

Padlóburkolatok:
Apavisa Platina cooper plate_1
Apasiva Platina cooper plate_2
Epoxi műgyanta
Poliuretán műgyanta

Pince szinti  kiegyenlített szellőzés:
 összes elszívás légmennnyiésg:e:  7500 m3/h
 összes befúvás légmennyisége:  7500 m3/h

22. Angolakna, légtechnika, firss levegő vételezési pont
23. Angolakna, légtechnika, elhasznált levegő kifúvási pont
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